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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 1053

Gerat: Positionsschalter Typ 8070/1-.-.....
Hersteller: R. STAHL Schaltgerate GmbH
Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Wirtt.), Deutschland

Die Bauart dieses Gerdtes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erftllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen flr die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 01-11057 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 +A1 +A2 EN 50018:1994 EN 50019:2000

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen flir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates geméaft Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Geréates.

Die Kennzeichnung des Gerites muR die folgenden Angaben enthalten:
EEx ed IIC T6

Braunschweig, 09. August 2001

Dr.-In . au
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszuige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
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(13) | Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1053

{15) Beschreibung des Gerates

Der Positionsschalter Typ 8070/1-.-..... aus Kunststoff mit eingebautem - gesondert beschei-
nigtem - Kontaktelement sowie verschiedenen Antriebskdpfen dient zum Schalten von Hilfs-,
Steuer- und Signalstromkreisen. Der Anschluf® erfolgt ber eine - gesondert bescheinigte -
Kabel- und Leitungseinfihrung.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung .............. bis 550V
Bemessungsbetriebsspannung ................ bis 125V 250V 500V
Bemessungsstrom ..........ccoeevee s max. 10A 02A 10A
Gebrauchskategorie ..........ovvevriveeier e DC-12 DC-12 AC-15
Kontakthestickung ..o ... SchlieRer und/oder Zwangséffner
Bemessungsquerschnitt ... 2,5 mm?
Umgebungstemperaturbereich im Betrieb..................... -20 °C bis 50 °C bei 10 A

-20°Cbis70°Cbei 6A

Andere als die vorstehend genannten Bemessungswerte sind bei Einhaltung des Einschalt- und
Ausschaltvermogens entsprechend den einschlagigen Bestimmungen zuldssig und sind vom
Hersteller abhangig von Betriebsart, Gebrauchskategorie usw. festgelegt.

(16) Prafbericht PTB Ex 01-11057

(17) Besondere Bedingungen

Keine;
Hinweis fir Herstellung und Betrieb

Die EG-Baumusterprifbescheinigung und kinftige Nachtrdge dazu gelten gleichzeitig als
Nachfrage zur Konformitatsbescheinigung PTB Nr. Ex-96.D.3129.
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EG-Baumusterpriifoescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifoescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1053

(18) Grundlegende Sicherhsits- und Gesundteitsanforderungen

Die durchgefiihrten Prifungen und deren positive Ergebnisse zeigen, dass der Positionsschal-
ter Typ 8070/1-.-..... die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG und der auf dem Deckblatt ange-

gebenen Normen erfllt.

Zertifizierungsstelle Explgsi hutz Braunschweig, 09. August 2001
Im Auftrag Q@'\“

=

Dr.-Ing. U. Klausmeygp, | % #
Regierungsdirektor ~3p,r 2%
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschiift und chne Siegel haben keine Gaitigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréindert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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1. ERGANZUNG
gemiR Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1053

Gerat: Positionsschalter Typ 8070/1-.-.....
Kennzeichnung: @ N2G EExedIliCT6
Hersteller: R. STAHL Schaltgerate GmbH

Anschrift; Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Wirtt.), Deutschiand

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Der Positionsschalter Typ 8070/1-.-..... aus Kunststoff kann auch in Bereichen eingesetzt werden, in
denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfihige Atmosphére aus Staub/Luft-Gemischen
gelegentlich auftritt.

Er wurde nach den Normen EN 60079-0, EN 60079-1 und EN 60079-7 neu gepriift.

Dadurch dndert sich das Kennzeichen in:

@ 112G ExdellCTé

@ 12D ExtD A211iP65 T 80 °C

Angewandte Normen

EN 600798-0:2004 _ EN 60079-1:2004 EN 60079-7:2003
prEN 61241-0:200X EN 61241-1:2004

Prifbericht: PTB Ex 06-16269

Braunschweig, 30. November 2008
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedUr:fen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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TXV 03/99 Papier chlorfrei

EG-Konformitédtserklarung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

Wir (we, nous)

R. STAHL Schaltgerate GmbH, Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany 8070/1-.-...

erkidren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Positionsschalter
hereby declare in our sole responsibility, that the product Position switch
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit Contacts fin de course
mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung:

(under; EC-Type Examination Certificate:
avec) Attestation d’examen CE de type:

PTB 01 ATEX 1053

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen

Dokumenten libereinstimmt

which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standards or normative

documents

auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants

Bestimmungen der Richtlinie
terms of the directive
prescription de la directive

Nummer sowie Ausgabedatum der Norm
Number and date of issue of the standard
Numeéro ainsi que date d'émission des normes

94/9/EG: ATEX-Richtlinie
94/9/EC: ATEX Directive
94/9/CE: Directive ATEX

EN 50014: 1997 + A1 + A2
EN 50018: 2000

EN 50019: 1994

EN 60079-0: 2004

EN 60079-1: 2004

EN 60079-7: 2003

prEN 61241-0: 200x (IEC 61241-0: 2004)
EN 61241-1: 2004

2004/108/EG: EMV-Richtlinie
2004/108/EC: EMC Directive
2004/108/CE: Directive CEM

EN 60529: 2000
EN 60947-5-1: 1997

Qualitédtssicherung Produktion:
Production Quality Assessment:
Assurance Qualitée Production:

PTB 96 ATEX Q006-4

Kenn-Nr. der benannten Stelle / Notified Body number / N° de I'organisme de certification: 0102

)
)
(4

V. //)’)/ -

sWaldenburg, 05. Nov. 2007 .V
Ort und Datum B. Limbacher Dr. S. Ju
Place and date Leiter Entwicklung Leiter Qualititsmanagement
lieu et date Head of Development Director Quality Management Dept.
Directeur Développement Directeur Dept. Assurance de Qualité






